
Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы 

оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, 

нагрузок и уровней напряжения 

(подпункт «г» пункта 11) 

По результатам замеров  17.06.2015 года:                 

1. ПС 110/35/10/6 кВ  "Черногорская": на стороне 110 кВ -26,0 МВт; на стороне 35 кВ -19,1 

МВт; на стороне 10 кВ -3,8 МВт; на стороне 6 кВ -3,1 МВт;          

2. ПС 110/35/6 кВ "Белоярская" на стороне 110 кВ – 6,5 МВт; на стороне 35 кВ – 2,3 МВт; 

на стороне 6 кВ – 4,2 МВт. 

 


